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Empfohlene Montagepositionen Heizband / Temperaturfiihler

Frostschutz Temperaturhaltung
Norm'ale Temperatur- Sehr
Medien empfindlich Temperatur-

empfindliche

Thermisch leitfahige Verbindungen
- auBer durch das Produktrohr -
zwischen Heizleiter und Sensor

vermeiden (Ausnahme: "Sehr
temperatur-empfindliche Medien").
Sensor mit

Gewebeklebeband befestigen und

mit Aluklebeband tiberkleben.



